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WARMERUCK- PR@ TECH

GEWINNUNG

o Kondensatentwisserung

Senkrecht an der Wand Waagrecht an der Wand Montage an der Decke

Zusatzliche Kondensatwanne Kondensatentwasserung am
erforderlich! Entwasserung nach Verschlussdeckel der Warme-
der Kondensatwanne an der tauschereinheit.

Rohrleitung vorrichten.

Kondensatentwéasserung
Uber Frisch- und Fortluft

Fiir die Kondensatentwadsserung muss bauseits eine Abflussleitung mit
Geruchsverschiuss (z.B. Kugelsyphon) vorgerichtet werden!

o Filterwechsel )/ w
Durch Entfernen der grauen Abdeckungen am r-- T
Deckel der Warmetauschereinheit sind die Fil-
terkasten einfach zu entnehmen, um die ver-
schmutzten Filtermatten zu entfernen und durch
neue zu ersetzen. Anschlieend kénnen die Fil-
terkasten problemlos wieder eingesetzt werden.
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